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1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Une observation est effectuée lorsque :

= la concentration maximale, fixée par le référentiel réglementaire mentionné au chapitre 2.4 est
atteinte ou dépassée, pour le parameétre considéré.

Aucune observation n'est a signaler. Voir le détail des résultats au paragraphe 4.

2 GENERALITES

21 Objectif

Vous avez chargé APAVE de procéder au prélévement pour analyse d'échantillons d’eau, a partir de
piézomelres ou de forages existants, dans le cadre de la surveillance de I'état qualitatif des nappes
souterraines.

La prestation a été réalisée conformément au contenu défini dans notre proposition référencée
N°059246 19 5D-2017-m01.
2.2 Objet de I'essai

LLes mesures et/ou prélévements ont été réalisés aux points suivants :

= PZamont

= PZ1aval

= PZ2aval

2.3 Exploitation du rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'a I'objet soumis a I'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document peuvent &tre couvertes par l'accréditation :

8 |e prélevement est couvert par 'accréditation,
= les mesures et analyses couvertes par I'accréditation sont identifiées par un symbole propre a

I'entité ayant effectué la mesure ou I'analyse (# ou *).
2.4 Textes de référence
Référentiel réglementaire :

= Annexe |l de l'arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-
3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

Référentiel normatif :

= FD X 31-615 « Qualité du sol — Méthodes de détection et de caractérisation des pollutions —
Prélevements et échantillonnage des eaux souterraines dans un forage »

= FD T 90-523-3 « Qualité de I'Eau — Guide de prélévement pour le suivi de qualité des eaux dans
I'environnement — Prélévement d'eau souterraine »
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3 PROTOCOLE D’INTERVENTION

3.1 Protocole de prélévement

Le prélévement peut étre réalisé selon I'un des protocoles decrits ci-aprés. Le protocole utilisé pour
chaque ouvrage est mentionné dans le tableau récapitulant les relevés effectués (voir § 4.1).

3.1.1 Prélevement sur un puits ou un forage :
Prélévement ponctuel sans renouvellement ni stabilisation préalable.

3.1.2 Prélévement sur un piézomeétre :

Coupe d’un piézométre

Sommet du tubage

——  Niveau du sol

i Niveau d'eau h3 fors !
L
! du prélevement !

Niveau d’eau h1 avant pormpage

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4————|—————-—->

> he =h2 - h

Profondeur du piézomeétre h2

Avant le prélevement

= Mesure de h1 a l'aide d'une sonde piézométrique,
= Mesure de h2 avec la méme sonde.

Ih2 - h1 = hauteur d’eau dans le piézométre (he)|

= Calcul du volume d'eau dans le piézométre

3.1.2.1 Purge de 3 volumes :

A l'aide d'une pompe, purge d'une quantité d’eau au moins eégale a 3 fois le volume d’eau contenu
dans le piézométre (élimination de cette eau) puis réalisation du prélevement en vue de I'analyse.

3.1.2.2 Purge / stabilisation :

Pour les nappes a trés faibles renouvellement le prelévement est réalisé aprés purge d'un volume et
stabilisation du pH et de la conductivité puis réalisation du prélévement en vue de I'analyse.

3.1.2.3 Préleveur jetable

Prélevement ponctuel a I'aide d'un preleveur jetable.

M.LEAL.039_V4



Rapport n® : 059246 19 5D 17 M-R02-rév0

DO ve Date . 9novembre 2017

Page .57

3.2 Conservation et transport de(s) échantillons

En fin d’intervention les échantillons ont été déposés dans une enceinte réfrigérée a une température
de 5°C +/- 3°C pour acheminement au Laboratoire.

3.3 Analyses

Les échantillons ont été confiés a un laboratoire accrédité COFRAC pour analyse des paramétres
suivants :

Phosphore total
Indice hydrocarbures
Azote total Kjeldahl
Nitrates

Nitrites

AOX

Pesticides et PCB

Les méthodes analytiques sont indiquées dans le rapport d'essai du laboratoire — voir piéces jointes.

4 RESULTATS

4.1 Identification, relevés piézométriques et protocoles de prélévement

vrage Relevé PZamont PZ1aval PZ2aval
[dentification APAVE 17/00757 17/00758 17/00759
Date de prélevement 13 octobre 2017
Heure de prélévement 11h45 10h40 11h15
Profondeur de I'ouvrage h2 (m) 30.80 30.92 30.98
Niveau d'eau h1 (m) 27.00 25.99 25.21
Hauteur d’eau dans l'ouvrage he (m) 3.80 4.93 577

| Référengze protobole prélevement 3.1.2;1 -

Observations terrain :

Pas d’odeur ou de couleur particuliéres. pH = 7.40 a 13.2°C, conductivité = 610 pS/cm,
02 dissous = 8.0 mg/l
Pas d’odeur ou de couleur particuliéres. pH = 7.40 a 13.3°C, conductivité = 531 pS/cm,
02 dissous = 7.7 mgl/l
Pas d’odeur ou de couleur particuliéres. pH = 7.40 & 12.8°C, conductivité = 743 uS/cm,

e PZamont:

e PZiaval:

e PZ2aval:

02 dissous = 6.8 mg/l
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4.2 Résultats obtenus et observations lors de I'intervention

N.B. Seuls les élémenis détectés sont consignés dans le tableau de synthése ci-aprés.
L'ensemble des résultats figure dans le rapport d'analyse en piéces jointes.

La valeur limite fixée par le référentiel cité au paragraphe 2.4 est réputée étre respectée lorsque
I'élément n’a pas été détecté. En I'absence de référentiel, cette disposition est sans objet.

Résultat — Déclaration de conformité R
TR Urite (Cimtel ool ONC T oztavat] SNC |pzzaval] NG | @)
(1) (2) (3) (2) 3) (2)(3)

Phosphore mg/l - 0.01 - 0.01 . 0.022 - -
AOX mg Cl/I - 0.01 - - - - -

Nitrates mg/l NOs| 100 63.0 G 43.1 C 63.1 c -
Pesticides

e Atrazine pg/l 2 0.06 0.03 0.07 -

s Atrazine déséthyl Hafl 2 0.14 0.1 0.28 -

e  Total Hy/l 5 0.2 0.13 0.35 -

(1)  Selon référentiel mentionné au paragraphe 2.4

(2) C:Conforme —NC : Non conforme — SO : Sans objet

(3) A défaut d'une position définie par le ministére chargé de I'environnement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat
pour déclarer ou non le dépassement de la valeur limite.

(4) Lelibellé de I'observation figure au §1

M.LEAL.039_V4




Rapportn®  : 059246 19 5D 17 M-R02-ré&v0
pove Date : 9 novembre 2017

Page DT

PIECES JOINTES

Rapports d’analyses du laboratoire AR-17-LK-119817-01
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