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52 rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

Tél. : +33 (0)1 57 21 34 70
contact@naskeo.com

BÂTIMENT DE DECONDITIONNEMENT
à Gien (45)

GATI D ICPE-ENR

Gâtinais déconditionnement

La Montagne
45220 TRIGUERES

Jean-Yves GARDONI
Président

Tél. :  +33 (0)6.25.68.65.25

Naskeo Environnement

52, rue Paul-Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

Axel GROSSIN
Chargé d'étude

Tél. :  +33 (0)6.75.18.52.70

Maître d'ouvrage Maître d'œuvre

PLAN DES EQUIPEMENTS
D'ALERTE ET
DE SCOURS

ICPE-1 1/200 C--

21/09/2023 MàJ suivant Modifications du projet GMO AHO FMS B

04/04/2023 FMSGMO APremière édition ---

 D

' UR GENCE
  CO

UPURE Bouton d'arrêt d'urgence

Détecteur de fumée

30/11/2023 Mise à jour des plans études GMO AHO FMS C


