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PORTE EI 120
0,90 x 2,10 m

PORTE
1,80 x 2,10 m

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 01

C
PORTE COULISSANTE EI 120

4,00 x 4,50 m Ht.
PORTE COULISSANTE EI 120
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PORTE COULISSANTE EI 120
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PORTE
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PORTE
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CCOMMANDE DE 
DESENFUMAGE CELLULE 01

C COMMANDE DE 
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CCOMMANDE DE 
DESENFUMAGE CELLULE 03

C COMMANDE DE 
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CCOMMANDE DE 
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LOCAL DE CHARGE 01
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BLS 01
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ECRAN DE CANTONNEMENT

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE
1,80 x 2,10 m

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 10a

C MUR REI 240 MUR REI 240 MUR REI 240 MUR REI 240 MUR REI 240 MUR REI 240 MUR REI 240

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

PORTE COULISSANTE EI 120
4,00 x 4,50 m Ht.

SAS DE TRAVERSEE
2 PORTES EI 120

0,90 x 2,10 m

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 06a

C
PORTE

1,80 x 2,10 mC
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 10b C
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DESENFUMAGE CELLULE 09 C
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DESENFUMAGE CELLULE 08 C
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 07 C
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 06b
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1354 m²
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CANTON 02-1
1.320 m²

CANTON 02-3
1.152 m²
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CANTON 03-1
1.320 m²
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CANTON 04-1
1.320 m²

CANTON 04-3
1.152 m²
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CELLULE 02
11.597,3 m² SP

CELLULE 03
11.596,3 m² SP

CELLULE 04
11.597,1 m² SdP

10 PORTES SECTIONNELLES 2,70 x 3,00 m Ht.
+ ABRIS DE QUAI 3,50 x 3,00 m prof. 

+ NIVELEURS 2,00 x 2,50 m prof.

12 PORTES SECTIONNELLES 2,70 x 3,00 m Ht.
+ ABRIS DE QUAI 3,50 x 3,00 m prof. 

+ NIVELEURS 2,00 x 2,50 m prof.

12 PORTES SECTIONNELLES 2,70 x 3,00 m Ht.
+ ABRIS DE QUAI 3,50 x 3,00 m prof. 

+ NIVELEURS 2,00 x 2,50 m prof.

12 PORTES SECTIONNELLES 2,70 x 3,00 m Ht.
+ ABRIS DE QUAI 3,50 x 3,00 m prof. 

+ NIVELEURS 2,00 x 2,50 m prof.

12 PORTES SECTIONNELLES 2,70 x 3,00 m Ht.
+ ABRIS DE QUAI 3,50 x 3,00 m prof. 

+ NIVELEURS 2,00 x 2,50 m prof.
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VOILE DE QUAIS 5,00 m Ht. VOILE DE QUAIS 5,00 m Ht. VOILE DE QUAIS 5,00 m Ht.

ECRAN DE CANTONNEMENT

GRILLES DE VENTILATION 
HAUTE ET BASSE
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CANTON 05-2
1.320 m²

CANTON 05-4
1.152 m²

CANTON 05-6
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CANTON 05-8
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CANTON 03-10
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B1

B1

ACCES TOITURE 
ESCALIER METALLIQUE 1 UP
HAUTEUR A FRANCHIR = 10,72 m
67 HAUTEURS 16 cm
GIRONS 30 cm
(2H + G = 62 cm)

ACCES TOITURE 
ESCALIER METALLIQUE 1 UP
HAUTEUR A FRANCHIR = 10,72 m
67 HAUTEURS 16 cm
GIRONS 30 cm
(2H + G = 62 cm)

BLS 02
NIVEAU 0

502.3 m² SdP

BLS 01
NIVEAU 0

502.3 m² SdP

PORTE EI 120
1,80 x 2,10 m

PORTE EI 120
1,80 x 2,10 m

± 0,00

100,85 NGF

+0,00

100,85 NGF

26,00 26,00

ESCALIER METALLIQUE 2 UP
HAUTEUR À FRANCHIR = 3,84 m

24 HAUTEURS 16 cm
GIRONS 30 cm

(2H + G = 62 cm)

ESCALIER METALLIQUE 2 UP
HAUTEUR À FRANCHIR = 3,84 m

24 HAUTEURS 16 cm
GIRONS 30 cm

(2H + G = 62 cm)

C

PORTE
0,90 x 2,10 m

PORTE
1,80 x 2,10 m

CANTON 01-4
1.157 m²

CANTON 05-1
1.354 m²

CANTON 05-3
1.157 m²

CANTON 05-5
1.157 m²

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

CELLULE 01
11.391,3 m² SP

PORTE
1,80 x 2,10 m

PORTE SECTIONNELLE 
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE
1,80 x 2,10 m

PORTE SECTIONNELLE 
4,00 x 4,50 m Ht.

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 05

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 04

PORTE
1,80 x 2,10 m

PORTE SECTIONNELLE 
4,00 x 4,50 m Ht.

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 03

PORTE
1,80 x 2,10 m

PORTE SECTIONNELLE 
4,00 x 4,50 m Ht.

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 02

CC
VOILE DE QUAIS 5,00 m Ht.VOILE DE QUAIS 5,00 m Ht.

POSTE DE CONTROLE SPK + 
COMMANDE DE 

DESENFUMAGE CELLULE 01
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LOCAL DE 
CHARGE 02
238,8 m² SdP

PORTE
0,90 x 2,10 m

PORTE SECTIONNELLE 
2,70 x 3,00 m Ht.

ECRAN DE CANTONNEMENT
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+0,00
100,85 NGF

+0,00
100,85 NGF

+0,00
100,85 NGF

-0,05
100,80 NGF

-0,05
100,80 NGF

-0,05
100,80 NGF

NOMS DES BATIMENTS & IMPLANTATIONS ALTIMETRIQUES :

- BATIMENT A : PLATE-FORME LOGISTIQUE ±0,00 = 100,85 NGF

- BATIMENT B : POSTE DE CONTRÔLE ±0,00 = 100,18 NGF

- BATIMENT C : ABRI DEUX ROUES          ±0,00 = 100,05 NGF

- BATIMENT D : ABRI DEUX ROUES          ±0,00 = 100,05 NGF

IMPLANTATION ALTIMETRIQUE DE REFERENCE         ±0,00 = 100,85 NGF

ZONE DE RETENTION DES EAUX INCENDIE
-0.045m
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