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Paroi REI180 dépassant d’1m en couverture au droit du franchissement (compris 
portes et vitrages) 

Paroi écran thermique REI120 toute hauteur (hors portes et vitrages) 

Paroi REI120 jusque sous couverture du local le plus bas (compris portes et 
vitrages), puis paroi écran thermique REI120 toute hauteur (hors portes et 
vitrages) 

Paroi REI120 jusque sous couverture du local le plus bas (compris portes et 
vitrages sauf indication contraire et hors grilles de façade) 

Paroi REI60 jusque sous couverture du local le plus bas (compris portes et 
vitrages sauf indication contraire et hors grilles de façade) 
 

Plafond dalle béton REI60 

Plafond dalle béton REI120 

Paroi REI120 toute hauteur (compris portes et vitrages) 
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CHARGEMENT/DECHARGEMENT

CHEMINEMENTS PIETONS

1.80 METRES DE LARGE

3 AIRES D'ASPIRATION DE

4 M X 8 M CHACUNE

CUVE RESERVE INCENDIE

DE 720 M

3

CUVE SPRINKLAGE DIMENSIONNEE

POUR LA CELLULE 3 DE 6 000 M² = 750 m³

3 AIRES D'ASPIRATION DE

4 M X 8 M CHACUNE

VOIE POMPIER

Largeur : 6.00 mètres

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS 7 M X 10 M

POTEAU INCENDIE 1 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE 4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

POTEAU INCENDIE 1 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE 4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

POTEAU INCENDIE 2 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE 4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

POTEAU INCENDIE 2 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE 4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS 7 M X 10 M

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS 7 M X 10 M

POTEAU INCENDIE 3 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE

4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

POTEAU INCENDIE 3 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE

4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI
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COUPURE D'ELECTRICITE

CHEMINEMENTS PIETONS

1.80 METRES DE LARGE

CHEMINEMENTS PIETONS

1.80 METRES DE LARGE

VANNE DE BARRAGE AVEC BYPASS

VERS LE BASSIN ETANCHE EN CAS D'INCENDIE

VANNE DE BARRAGE AVEC BYPASS

VERS LE BASSIN ETANCHE EN CAS D'INCENDIE

VANNE DE BARRAGE AVEC BYPASS

VERS LE BASSIN ETANCHE EN CAS D'INCENDIE

VANNE DE BARRAGE AVEC BYPASS

VERS LE BASSIN ETANCHE EN CAS D'INCENDIE

SUR LARGEUR

S= 15/R

SUR LARGEUR

S= 15/R

POTEAU INCENDIE 4 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE 4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS 7 M X 10 M

SUR LARGEUR

S= 15/R

POTEAU INCENDIE 4 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE 4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

BASSIN DE RETENTION DES EAUX

D'EXTINCTION ET DE CONFINNEMENT

DES EAUX DE PLUIE

ACCES PLAIN PIED

POTEAU INCENDIE 5 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE

4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

POTEAU INCENDIE 5 AVEC

SON AIRE D'ASPIRATION DE

4M X 8M

A MOINS DE 5 METRES DU PI

VOIE POMPIER

Largeur : 6.00 mètres

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS 7 M X 10 M

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS 7 M X 10 M

INTERRUPTEUR CENTRAL

VANNE DE BARRAGE

BESOIN EN EAU :

- 360 M

3

/H pendant 2 HEURES

- 5 POTEAUX INCENDIE privés à moins de 100

m du bâtiment pouvant fournir un débit de 360

m

3

/h en simultanée sur 3 PI en réseau bouclé

connecté.

Les points d'eau (PI et réserves) sont distants

de 150 m maxi par la voie entre eux.

- 1 RESERVE INCENDIE par cuve de capacité

de 720 m³

- Une cuve SPK de 750 m

3

- 1 BASSIN de rétention EP / Incendie de

capacité de 6 186 m³ utile + 967 m

3

 en

complément par canalisation enterrée

- 1 BASSIN d'infiltration des EP de capacité de

1 474 m³
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