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Sorties urgentes

Picking : 248 palettes au sol
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MONTE

CHARGE

LOCAL DE

CHARGE

SDP = 199.45 m²

LOCAL DE

MAINTENANCE

SU = 52.05 m²

LOCAL

CHAUFFERIE

SU = 68.90 m²

LOCAL

TRANSFO.

SU = 49.20 m²

LOCAL

T.G.B.T.

SU = 18.40 m²

LOCAL

ONDULEUR

SU = 36.25 m²

LOCAL

SPRINKLER

SU = 112.70 m²

RESERVE

INCENDIE

Ø 10 m

Ht : 10.85 m

ABRI

PALETTES

52 m²

QUAI DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT

SDP = 4338 m² - Niv ±0.00 = 110.00 NGF

Technicien

de maintenance

3 Pers.

Su = 22.80 m²

QHSE Manager

Su = 17.40 m²

RH Manager

Su = 17.10 m²

Réfectoire

Su = 40 m²

Local

déchets

Su = 8.45 m²

Hall d'entrée

Su = 30.70 m²

Vestiaires

40 Hommes

Su = 35.05 m²

Vest. / Sanit.

8 Femmes

Su = 26.65 m²

Bureau

admin

expedition

Poste de

garde

SU = 16.5 m²

SANITAIRES

CHAUFFEURS

SU = 26 m²

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
2

6
0

1
2

6
0

9
9

0
0

2
6

0
8

6
4

6

1
3

1
5

4
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Manager

du site

Su = 28.00 m²

L. I.T.

Su = 5.70 m²

L. Ménage

Su = 5.65 m²

Open space

4 Pers.

Su = 40.00 m²

Salle de réunion

16 pers.

Su = 22.70 m²

Bornes

d'identification

SU = 19 m²

300

CUVE

SPRINKLER

Ø 10 m

Ht : 10.85 m

Pilote de ligne

SU = 15 m²

SAS

chauffeurs

SANITAIRES

SU = 8 m²

Local

I.T.

247

1
2
0

Dégagement

Su = 8.35 m²

Vestiaires H.

Su = 16.05 m²

Dégagement

Su = 50.05 m²

Poste

SPK

Poste

SPK

14 Portes Sectionnelles 3.50 x 3.20Htr

avec autodocks équipés de niveleurs 2.00 x 2.50 m

orienté à 45°

Porte IS

90 x 210
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SPRINKLER
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ECRAN THERMIQUE EI120 TOUTE HAUTEUR
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ACCES

ONDULEUR

ACCES

T.G.B.T

ACCES

CHAUFFERIE

ACCES

MAINTENANCE

ISSUE DE

SECOURS

ACCES

TRANSFO.

ISSUE DE

SECOURS

ISSUE DE

SECOURS

ISSUE DE

SECOURS

ISSUE DE

SECOURS

ISSUE DE

SECOURS

ISSUE DE

SECOURS

Porte IS

90 x 210

Porte IS

180 x 210

Porte IS

90 x 210

Porte IS

90 x 210

Porte IS

90 x 210

Porte IS

90 x 210

Porte IS

90 x 210

Porte IS CF

90 x 210

5 Portes Sectionnelles 3.50 x 3.20Htr

avec autodocks équipés de niveleurs 2.00 x 2.50 m

orienté à 45°

3 Portes Sectionnelles 3.50 x 3.20Htr

avec autodocks équipés de niveleurs 2.00 x 2.50 m

orienté à 45°
Porte Sectionnelle

3.50 x 3.20Htr

avec quai benne

orienté à 45°

Porte Sectionnelle

4.00 x 4.50Htr

de plain-pied

2 Portes Sectionnelles 3.00 x 3.00Htr

de plain-pied pour amenée d'air frais

2 Portes Sectionnelles 3.00 x 3.00Htr

de plain-pied pour amenée d'air frais

2 Portes Sectionnelles 3.00 x 3.00Htr

de plain-pied pour amenée d'air frais

502502502502502502502502502502 502502502

BUREAUX

SDP = 397 m²

502502502502 502502

ISSUE DE

SECOURS

ISSUE DE

SECOURS

LOCAL

DECHETS

ISSUE DE

SECOURS

ACCES

BUREAUX

SANITAIRES

FEMMES

SANITAIRES

HOMMES

ACCES

CHAUFFEURS

ACCES

PLAIN-PIED

BUREAU

DE QUAI

SDP = 51 m²
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Poste

SPK

Porte IS CF

+2.98 m

CELLULE 3

SDP = 5920 m²

CELLULE 2

SDP = 3040 m²

CELLULE 1

SDP = 3005 m²

AMENEE

D'AIR FRAIS

AMENEE

D'AIR FRAIS

AMENEE

D'AIR FRAIS

AMENEE

D'AIR FRAIS

AMENEE

D'AIR FRAIS

AMENEE

D'AIR FRAIS

ECRAN THERMIQUE EI120 TOUTE HAUTEUR ECRAN THERMIQUE EI120 TOUTE HAUTEUR

Echelle à

crinoline

Echelle à

crinoline

Echelle à

crinoline

LIMITE ZONE AUAE1

Porte

Coulissante CF

160 x 250

Porte IS CF

90 x 210

Porte IS CF

90 x 210

Porte IS CF

90 x 210

Porte IS CF

+2.98 m

Porte

Coulissante CF

160 x 250

Porte

Coulissante CF

160 x 250

Porte

Coulissante CF

160 x 250

Porte

Coulissante CF

300 x 400

Porte

Coulissante CF

300 x 400

Echelle à

crinoline

ESCALIER ACCES

TOITURE ENTREPOT
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01/03/2022 MàJ suite à la demande de pièces complémentaires

ICPE 4

ARCHITECTE BAUDOIN SAS :

40, Place Augereau

77 610 La Houssaye-en-Brie

Téléphone : 01.64.07.01.43

N°AFFAIRE EMETTEUR PHASE BATIMENT N° DOCUMENT

DESSINE PAR :

20042 ICPE

DATE :

ECHELLE :

CES PLANS SONT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE IDEC INGENIERIE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS SANS AUTORISATION

( conformément à la législation en vigueur )

EFY INVEST

SITE DE FLEIN

COMMUNES DONNERY ET FAY-AUX-LOGES (45)

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT

LOGISTIQUE AUTOMATISE

INDICE

IDEC

LOT NIVEAU

TYPE DOCUMENT

DATE Dess. MODIFICATIONS

N°

A

B

C

D

E

F

G

H

DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT AU TITRE

DES I.C.P.E.

DATE Dess. MODIFICATIONS

I

J

K

L

M

N

O

P

IDEC :

3, Rue Copernic

CS 83 425 La Chaussée-Saint-Victor

41 034 BLOIS Cedex

Téléphone : 02.54.74.54.26

 ABO

    Décembre 2021

Intitulé du plan

4

11/04/2022

MàJ suite à la modification liées à l'assainissement
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COPACKING : ~2700 m²

Sorties Palettes

vers COPACKING

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

A A

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

Plateforme maintenance élévateur

(uniquement dernier niveau)

PREVOIR RESERVATION POUR PORTE COUPE FEU

Pente: 3.1%
COPACKING

+ 5.80 = 115.80 NGF

SdP = 4 269 m²

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

MONTE

CHARGE

CELLULE 3 CELLULE 1

LOCAL DE

CHARGE

LOCAL DE

MAINTENANCE

LOCAL

CHAUFFERIE

LOCAL

TRANSFO.

LOCAL

T.G.B.T.

RESERVE

INCENDIE

Ø 10 m

Ht : 10.85 m

CUVE

SPRINKLER

Ø 10 m

Ht : 10.85 m

LOCAL

SPRINKLER

LOCAUX

TECHNIQUES

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

C
A

N
T

O
N

N
E

M
E

N
T

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

CELLULE 2

Canton 1 - C2

S = 1005.86 m²

D = 2% S.U.E.

20.11 m² / 4.32 = 5u

Canton 2 - C2

S = 991.16 m²

D = 2% S.U.E.

19.82 m² / 4.32 = 5u

Canton 3 - C2

S = 999.48 m²

D = 2% S.U.E.

19.98 m² / 4.32 = 5u

Canton 4 - C2

S = 984.78 m²

D = 2% S.U.E.

19.69 m² / 4.32 = 5u

Canton 5 - C2

S = 995.78 m²

D = 2% S.U.E.

19.91 m² / 4.32 = 5u

Canton 6 - C2

S = 981.08 m²

D = 2% S.U.E.

19.62 m² / 4.32 = 5u

Canton 1 - C1

S = 987.52 m²

D = 2% S.U.E.

19.75 m² / 4.32 = 5u

Canton 2 - C1

S = 1000.26 m²

D = 2% S.U.E.

20.00 m² / 4.32 = 5u

Canton 3 - C1

S = 981.15 m²

D = 2% S.U.E.

19.62 m² / 4.32 = 5u

Canton 4 - C1

S = 993.89 m²

D = 2% S.U.E.

19.87 m² / 4.32 = 5u

Canton 5 - C1

S = 977.44 m²

D = 2% S.U.E.

19.54 m² / 4.32 = 5u

Canton 6 - C1

S = 986.26 m²

D = 2% S.U.E.

19.72 m² / 4.32 = 5u

Canton 1 - Quai

S = 770 m²

D = 1% S.G.O

7.70 m² / 6.00 = 2u

Canton 3 - Quai

S = 759 m²

D = 1% S.G.O

7.59 m² / 6.00 = 2u

Canton 4 - Quai

S = 759 m²

D = 1% S.G.O

7.59 m² / 6.00 = 2u

Canton 5 - Quai

S = 759 m²

D = 1% S.G.O

7.59 m² / 6.00 = 2u

Canton 6 - Quai

S = 504 m²

D = 1% S.G.O

5.04 m² / 6.00 = 1u
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Porte coulissante CF2h

Porte sectionnelle

4.00 x 4.50 m

Amenée d'air frais

Tourelle de

désenfumage du RDC

Tourelle de

désenfumage du RDC

Tourelle de

désenfumage du RDC

Tourelle de

désenfumage du RDC

Tourelle de

désenfumage du RDC

Tourelle de

désenfumage du RDC

Poste

SPK

ESCALIER ACCES

TOITURE QUAI

CHARGEMENT/DECHARGEMENT

LOCAL

ONDULEUR

Canton 2 - Quai

S = 759 m²

D = 1% S.G.O

7.59 m² / 6.00 = 2u

EXTENSION

POSSIBLE

≈ 2 500 m²

C

C

Echelle à

crinoline

Echelle à

crinoline

Echelle à

crinoline

Echelle à

crinoline

ESCALIER ACCES

TOITURE ENTREPOT
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ICPE 5

PLAN DU NIVEAU R+1

N

E

S

O

5 B

01/03/2022 MàJ suite à la demande de pièces complémentaires

ARCHITECTE BAUDOIN SAS :

40, Place Augereau

77 610 La Houssaye-en-Brie

Téléphone : 01.64.07.01.43

N°AFFAIRE EMETTEUR PHASE BATIMENT N° DOCUMENT

DESSINE PAR :

20042 ICPE

DATE :

ECHELLE :
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