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PLAN DE SECURITE
Annexe 6

NOTA
Le positionnement des issues de
secourssur le périmètre de la cellule
permetd’évacuer la notion de
cul-de-sac.Chaque trait de couleur
représente uncheminement de 75 m
depuis l’issueconsidérée.La superposition
de l’ensemble de ces tracéspermet de
constater qu’il n’éxiste AUCUNpoint de la
cellule qui n’est pas traversé par unde ces
tracés.Ainsi, en tout point une personne a
le choixentre deux issues de secours dont
au moins uneest située à moins de 75 m.
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