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BV1
Séparateur hydrocarbure

Micro station
Largeur :2.26 ml
Longueur :3.72 ml
Hauteur : 2.25 m

Cuve tampon
Largeur : 1.40 ml
Longueur : 5.90 ml
Hauteur : 1.57 m
Volume : 8 m3

Vanne asservie au système SSI
Ouverte en fonctionnement normal

Fe =111.65

Fe = 112.70

BV3
Fe = 113.50

BASSIN DE RETENTION  
Volume 1495 m³
En eau uniquement en cas 
d'incendie

Vanne asservie au système SSI
Fermeée en fonctionnement normal

Fe =112.50

Fe =112.12

NOUES INFILTRANTES EP
Infiltration - Pluie centennale
Volume à stocker : 80 m³
Hauteur de stockage : 0,50 m
Surface : 230 m²

BV2

NOUE INFILTRANTE EP
Infiltration - Pluie centennale
Volume à stocker : 57 m³
Hauteur de stockage : 0,60 m
Surface : 375 m²

Régulateur + relevage 2L/s
Fe de raccordement selon exutoire

Bassin d'infiltration type SAUL
Volume à stocker : 440 m³
Longueur :  60 ml
Largeur : 7.50 ml
Surface : 450 m²
Cote Fe arrivée = 111.60
Cote fond = 110.40
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NOUE ETANCHE
2,5X28,30X1mht
Volume de stockage 15 m³
Ht de stockage 0,60m

Vanne ouverte en
fonctionnement normal
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